





OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
,’, CSA PROYECTO: ESTUDI CIONES MUNICIPIO SANJ
ctums Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA _ 1%
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15c S- 0L D
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia

CONDICION EXISTENTE: |

1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS

4-TUBO/B.C. =

5-TUBO/B.C. =

6- TUBO/B.C. =

@4,.-33) 7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

TIPO ESTRUCTURA  [Kcursmnier [Jcatcreasiv [ImMH [1hw [Jcross Ner [ comeNADO [ oTrRos
[] simple (/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble 012 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple U Completo
BACMPIASUCIA C]TaPADA/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
(¢ Limp1AGTCS []TAPADA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
] BUENA CImaLA E@ ROTA
[ tmpiA rapapa [ roTO ] coLAPSADA
] LIMPIA Cd7apapa [ ROTO ] COLAPSADA
[ LmpIA Cltapapa [ rRoTO [ coLAPSADA
-l 7~ T Cumpia(suesy — C7apapa [ roto [ coLapsaDA
PCYIMPIAYSUCIA [Omaa  [InoDRENA [1oTroS
Har [Ino
' B.sx CIno

S—

PARA TUBOS

'RECOMENDACION:

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
I:I Punto alto

mmo bajo

[C] En pendiente
FLUYE HACIA

s- =

FOTO NO.

““.PRIMERA VISFI-A EaEEmEssssessssssRRTERRTRTE ST

FOTO NO.
FOTO NO.

B4 LARGO PLAZO

... LSEGUNDA VISITA.. ﬁ




4 PROYECTO: ESTUD NES
% CSA CTO UDIO INUNDACIO MUNICIPIO- SAN JUAN
csacrun Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 . HOJA 14

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15¢ 5-OG(,
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [JcatcHBASIN [MMH [Jhw [JcrossIniET  [] COMBINADO ] oTros
[ simple (114 (] sanitario/ Pluvial
[L] poble (112 [_] Pluvial/ Sanitario
[l Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LMP1A/sUCIA [JTAPaDA/P.TAPADA . [INO EXISTE/ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B LIMPIAGUCIA [JrapapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CmaLa 0 EXISTR)/ ROTA
4- TUBO/B.C. = ] umpia [Jtapapa  [] roTo [ coLapsapa
5- TUBO/B.C. = (] LmpIA rapapa [ roTO [ coLAPsADA
6- TUBO/B.C. = (] umprA Cdtapapa [ roTo ] coLAPsADA
@\ v=2%) 7-TU BO/B.C. = Iz [ LimpIA (Sectie [JtapapAa [ roTO [ coLapsADA
8- CUNETA ATLmpIAGUCTA [(Imaa  [Ino DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E\SI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E\SI [Ino

ol fonds. %qwm limeseps..

I : | Ly | P [ Parr. pesada

1 N [ Parr. Sellada
i T [ Punto alto
[] Punto bajo
i |:| En pendiente
NN FLUYE HACIA

oot | O -7 |

% | L LT rotono. sw-S366

; : _ S O FOTO NO. 10e-538/
S- Db T | T e
; e s ..1_. SEVIPHS (R PRSI FOTO NO.

PARA TUBOS - ‘

AP
.

RECOMENDACION: ] LARGO PLAZO

Hsecunpay




$ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES UNICIPIO SAN JUAN
4 CcsA MUNICIIO SAN)

8. Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA __ 89

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S-0bLF
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [ CATCH BASIN DdMH Claw []cross INLET  [] COMBINADO CloTtros
[ simple [ y4 [ sanitario/ Pluvial
] poble IEY] [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E@/sucm ] TAPADA/P.TAPADA [CINo ExiSTE/ ROTA L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCTA ] rapnoiETaPADE> L1 ROTO [[] NO NIVELADO
3- ESCALERAS Bd'suENA [Jmaa  LNO EXISTE/ROTA
a-TuBO/B.C. = __\8 _[E’umpx@ @ [tapaa [ rOTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapapa [ roTO [l cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] Limp1A Cltapapa [ ROTO ] COLAPSADA
7-TuBo/B.C. = 218 3 \2> ] LiMPIA P KTtapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA [N LIMPIA/SUCIA [Omala  [INO DRENA [JoTros
g9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E’.ﬁl [Ino

No ?r‘@”’w‘"\‘ ....... TgmbMSr ...........................................................................

[ parr. pesada
[ parr. sellada

[ punto alto

D Punto bajo

D En pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. 108-5257
FOTO NO. -ﬁﬁ_-‘S?ﬁa

5= FOTO NO.




CSA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

%@ -
=oms Architects and Engineers, LLP  LECHA: 28 de Julio 2009 HolA __ &)
BRIGADA: _No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5c s- 069
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [JcatcHBeasiN [vH [Juw [JcrossINeT ] COMBINADO

[Jotros

[l Simple 114 [ sanitario/ Pluvial

[ Doble Ll172 ] Pluvial/ Sanitario

[ Triple U Completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Ejsucm [ TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA BetTapapaeTaPADD> [ RoTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS . [ BUENA Ovas X =) ROTA
4-TUBO/B.C. = \2 ] LMPIA { Bdtapaa [ roto (] coLapsADA
5-TUBO/B.C. = _ 2- 12" ] LivpIa PBdtarapa [ roto ] coLAPsADA
6- TUBO/B.C. = V2 [ umpra P XITarapA [ roTO [ coLapsaba
QN -28Y- TUBO/B.C. = VB ] uimpia - &ITapaba [ rotoO [] coLapsaDA

8- CUNETA (] LiMpra/sUCTA [CImaa  [INO DRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) G Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ﬂsz [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

lesue, et Sunsisnondy sk L

f;siwwq*s ‘Dﬂiwﬁﬁ’lf mP'EQU‘?rC\

[ Parr. pesada

s e [ Parr. Sellada

? S— ._ - : i IO D Punto alto

[ punto bajo

i o [_1En pendiente

FLUYE HACIA

S-

T | FOTO NO. i0-53¢2

5= !. |

FOTO NO.

FOTO NO.

PARA TUBOS I

RECOMENDACION:
PR PRIMERA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Yoms Architects and Enginesrs, LLP FECHA: __ 28 de Julio 2009 Hola __ &%

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S- J=2
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET [ ] CATCH BASIN E/MH [Iuw [ cross INLET ] COMBINADO CloTros
[ simple B [ sanitario/ Pluvial
[ poble V) [] pluvial/ Sanitario
] Triple O] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P. TAPADA ] NO EXISTE / ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [JTaeaDa/p.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  [1NOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = CJumpiA [Jtapapa [ ROTO ] COLAPSADA
5-TUBOQ/B.C. = [ umpIA [J7apapa L] rROTO [C] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [l7apapa [ rROTO [[] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = O umpIA [J7arapa [ rOTO 1 coLapsADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [INODRENA []oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E'\SI [CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) P Ino

_EH’Parr. Sellada

I:l Punto alto
El Punto bajo

[ En pendiente
FLUYE HACIA
5.

FOTO NO.

FOTO NO.
FOTO NO.

S— L.
PARA TUBOS  —

RECOMENDACION: ] LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA ...
L ISEGUNDAYEITA




4 csA

csacoun Architects and

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

%3

Engineers, LLP  pcpya: 28 de Julio 2009 HOJA
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S0 |
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [] CATCH BASIN [Z'MH Oew [Jcrossiner [ comeinapo [ 1oTroS
[ simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble (12 [ piuvial/ sanitario
L Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B¢ Limpra/suCIA [7apaDa/P.TAPADA  [JNO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA LIMPIA/SUCIA [JTarapa/pTAPADA [ rOTO [C] NO NIVELADO
3- ESCALERAS y Sdsuena Omaa  [INo BXsTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = 2b LIMPIA Cdtapapa [ roTO [ coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = _ V2V Ddiimpia [Itapapa [ roTO [JcoLapsapa
6-TUBO/B.C. = 24 [Drimmpra [I7apapa [ roto [J coapsaDa
7-TUBO/B.C. = (o X LMpIA CItapaa [ roTO (] coLapsapa
8- CUNETA BdCmpiazsucta [Omaa  [JNo DRENA [JoTtros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) =1 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Eisr [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ..tp.r..esw%- RN

D Parr. pesada
[1Parr. Sellada
D Punto alto
[]punta bajo
|:| En pendiente
FLUYE HACIA
s- ©3%

FOTO NO. 100~S39>
FOTO NO.
FOTO NO.

5=
PARA TUBOS

[XTLARGO PLAZO

RECOMENDACION:

[]ACCION INMEDIATA
] LIMPIEZA, DESTAPAR




&: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
car o Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA gﬁ\—

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ - O B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Santa Cecilia ,  Trente \Walareons.
L
TIPO ESTRUCTURA  [] curs INLET ] CATCH BASIN Bfms raw [ cross INLET ] COMBINADO [ otroS
[ simple [l ya [] sanitario/ Pluvial
[ boble 2 [ pluvial/ Sanitario
[ riple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA XKGMPASUCIA ] TAPADA/PTAPADA I NO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA RAGMPIA)sUCIA [JvapapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Clvaa  [XI 0 BXISTE? ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LMPIA Cltapapa [ rOTO ] COLAPSADA
5- TUBOQ/B.C. = [ uMpIA Cltapapa [ rOTO (] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = 24 P Limpa [1apapa [ ROTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 24 [XTLIMPIA [1tapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA CuvpiagBaE>  Bmaa  [InoDReENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Xsr CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) SI CIno

D Parr. pesada
D Parr. Sellada
|:| Punto alto
D Punto bajo
L__] En pendiente

FLUYE HACIA

5S-

FOTO NO. lsD-S4E
. L SR FOTONO. ___

S— _ e { L " EOTONO.
PARA TUBOS — ~—— WL‘,IN T

RECOMENDACION: BfLaRGO PLAZO

SE REQUIERE SEGUNDA VIITA




&2 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
cwheme Architacts and Engineers, LLP pEcHA: 23 de Julio 2009 HolA _ 865

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- 0\
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: CalleSanta Cecilia ,  Frenfe o Walareans.
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [JcaTcHBASIN DX{MH [JHw [JCROSSINLET [ ] COMBINADO [Jotros
[l Simple (J1/4 | Sanitario/ Pluvial
[ Dable 12 [ Pluvialf Sanitario
Ij Triple I:I Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [INo ExISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Lmpra/sucta L] TapaDA/P.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS []BUENA [ IMALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = (] LMPIA CJvapapa [ roTO [ coLapsapa
5-TUBO/B.C. = [ Limpra [Itapapa [ roTo (] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = []LvpIa [17arapa [ roTo [ coLapsapa
7- TUBO/B.C. = (1 umpIA Clrapapa [ roTO [1 coLapsapa
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Omaia  [CINo DRenA [J otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) HSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) s [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

[parr. pesada

T T R T ,E'Parr. Sellada

L o =L e L] punto alto
S [ - - T )
. |:| Punto bajo
RS SN (S (S | - - i e = pendiente

> R | 1 |1 FLUYE HACIA

S S I - B N R S S S
L/J - FOTONO.
S = - — L FOTO NO.
B ‘ ﬁ FOTO NO.
PARA TUBOS S — ; e e
|
‘__F'i_!EEQ_M_!_:'_N_QﬁCIO[\I:_.__.__._ E ACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA [ ] LARGO PLAZO

AXPRIMERAVISTTA. (
.1 SEGUNDA VISITA [_] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SANJUAN
s Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HolA __ 8@

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15c S-odiD
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET [JecatcHeasin  [ImH [IHW [1cross INLET (] COMBINADO [l oTrOS
[ simple Ol y4 ] sanitario/ Pluvial
(I poble (112 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ no BxasTe /ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3. ESCALERAS [ BUENA [ mMALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ uimPIA [Jtapapa [ rROTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ umpiA [tarapa [ rOTO [l cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LimpiA [Jtapapa [ ROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [tapapa [ roTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA [] LIMPIA/SUCIA [Imala  [InNODRENA [l otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Ra no '

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

[ parr. pesada
] Parr. Sellada

[ punto alto

[ punto baje

] En pendiente
FLUYE HACIA

-
FOTONO. ____
FOTONO. ___
B s FOTONO. ___

PARA TUBOS

RECOMENDACION: _ [] ACCION INMEDIATA

[ 1ARGO PLAZO
[_] LIMPIEZA, DESTAPAR

[ 1PRIMERA VISITA. ..o
DmUNDAsaREQuIERESEGUNDA VIS




% OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES CIPIO SAN N
&2 CSA PROYE Tl ACIONES MUNICIPIO JUA

sias Architects and Engineers, LLP  [ECHA: 28 de Julio 2009 HolA _ &1
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S-03F E
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [JcaTCH BASIN LMK Claw [Ccross nter [ coMBINADO [Jotros
] Simiple (114 [ sanitario/ Pluvial
[] Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple L] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [INo ExisTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Limpra/sucIa [1TapapapTAPADA [ ROTO [INO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA CImaLa I no ExisTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA ClTapaba [ roTO [1coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = (] LIMPIA [dtapaba [ roTo [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = [ umpia [1tapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = (] umpra [d7apapa [ roTo [J coLapsapa
8- CUNETA [ ] LIMPIA/SUCIA [IMALA ] NO DRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

| [ parr. pesada

PN SV WU — e — e Parr. Sellada

Y, S / B i [ e st ) El Punto alto
_____ i - S N s T [ punto bajo
IR | = i T N [en pendiente

& o R e I O I I I TV R T e

NN -
u . ] | | FOTONO.
< S S . . e FOTO NO.
T T FOTO NO.
PARA TUBOS e e +e
i
RECOMENDACION: ~KJACCION INMEDIATA Aaccion NTERMEDIA  [TLARGO pLAZO

kA SEGUNDA VISITA




9, ROYECTO: ESTUD UNDACIONES MUNICIPI N N
‘é'f CSA PROYE UDIO IN 0 MUNICIPIO SAN JUA

et Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HOlA __ 28

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S-oqW+
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET []CATCH BASIN BSmn [Irw LI cross INLET ] coMBINADO [JotrOS
[ simple 4 [] sanitario/ Pluvial
[ poble O [ Pluvial/ Sanitario
Crriple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P. TAPADA ] NO EXISTE / ROTA [l NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Omaa  [INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA Otapapa [ roTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA Ctapapa [ roTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CO7apapa [ ROTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [tapapa [ rOTO [ coLAPSADA
8- CUNETA ] LiMPIA/SUCIA CImaLA ] NO DRENA CloTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) IESI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DELPROBLENIA: i

Y (-{;‘_,_CLOT{—[‘ ...........................................................................

[ parr. pesada

Betparr. Sellada

[ punto alto

D Punto bajo

] En pendiente

FLUYE HACIA

- -

FOTO NO. I_DD_’ELISLf
FOTO NO.

FOTONO. _

S e
PARA TUBOS




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

.
< CSA o

ssaceus Architects and Engineers, LLP

FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢c S-0F2
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia

TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET []CATCHBASIN [XIMH Onw [Jcrossiner [ comeINaDo
[ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[J poble 112 (] Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:

[JoTros

1- PARRILLA [ L1MPIA/SUCIA LI7aPapa/p.TAPADA KT NO EXISTE @ ] No NIvELADO
2- ESTRUCTURA [J Lme1a/suctA BT tapapAeTaPADY [ ROTO [Ino NIvELADO
3- ESCALERAS t []BUENA [ IMALA RDTA
4-TUBO/B.C. = I8 Bdtmeia (3ucog)  Cl7apapa [ roto [ coLapsapa
5-TUBO/B.C. = [ LimPIA ClTapapa [ roTO ] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = .. [Jumpia [Jtapapa [ roTo ] covapsapa
7-TUBO/B.C. = Wo e v¢ Salide [ LmpIA E?APADA [ roTO [] coLapsapa
8- CUNETA [ Limprassucia [COmaa  [CINo DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ot CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [ [Ino .
DESCRIPCION DELPROBLEMA:  Tgfruclure, con donds Tapeds. Vovee
Aoepdonedo, NG S dalecks S Covexi o, e
....... ! ' ; = i |:| Parr, pesada
D Parr. Sellada
| | | i [ punto alto
; | e [ [ punto bajo
' T ) | ! | o T j []En pendiente
E 2 | L FLUYE HACIA
. i 1 [ | S-__
; bz |
| L FOTO NO. [00-538Y
ST T N e - : FOTONO.
PARA TUBOS T et e | - I\ - | |
RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA [ ] LARGO PLAZO

e XM PRIMERAVISITA v

[ ] sEGUNDA VISTTA




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

4 CSA - oy
2. Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ 28 deJulio 2009 HOJA
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5¢ 5- D%
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [C1CURB INLET [TATCH BASIN [OmH [nw [ crosS INLET ] cOMBINADO [l oTtros
O Lt \
-6 L2-6! [ simple C11/4 [ sanitario/ Pluvial
] poble Y ] pluvial/ Sanitario
[ Triple 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E}SU(:IA 1 TAPADA/P.TAPADA [Jno ExiSTE / ROTA L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BLmPIAGUCAS [ITapaDa/pTAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Imata X @ ROTA
@w -\9)4- TUBO/B.C. = 2! BoMpIA [Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LimMpIA Ctapapa [ roOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] ump1A [tapapa [ ROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LimPIA [Jtapapa [ ROTO [ cOLAPSADA
8- CUNETA Beiimera/SUCIA COmaca  [InoODRENA [l otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) a1 CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) £ CIno
OSEANS _.:gzm.la&a .............. Sues ol .

[ parr. pesada
] parr. Sellada
U punto alto
] punto bajo
] En pendiente

FLUYE HACIA

5- 06

FOTO NO. [0-53%2
FOTO NO.
FOTO NO.

 DOacconmmeen | JRsopzo
 kslodie HoH




<. CSA

csacmn Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HolA _ 4

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ S= o
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia

TIPO ESTRUCTURA  [JcurINLET [JcATcHBASIN [XMH [Jhw [JcrossINET  []COMBINADO

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5-TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

[1oTrOS

] Sanitario/ Pluvial
D Pluvial/ Sanitario

] Simple [ 1/4
[] Doble (112
[ Triple (] completo
(] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA (] NO EXISTE / ROTA
] LimMP1a/SUCIA [ rarapae.TAPADA [ ROTO
[ BUENA L] maLA [ NO EXISTE / ROTA
(] LmpIA [Itapapa [ roTo
(] LiMPIA CItapapa [ roTO
[ Lmpra [(Itapapa [ roTo
(] umpia (Itapaba [ roTO
[J Limpia/sucia [IMALA (] NO DRENA
e CIno
b [Ino
Waelleds. No. S Puacls. Ao,

S—

PARA TUBOS

RECOMENDACION:
PRIMERA VISITA

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

[[] coLapsapa
] coLapsaba
[] coLAPSADA
[T coapsaba
[JloTros

[ Parr. pesada

E’ﬁarr. Sellada

[ punto alto

D Punto bajo

[en pendiente
FLUYE HACIA
5
FOTONO.
FOTONO.
FOTONO. _

(] LARGO PLAZO




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

¢ CSA |
ey e Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 4L
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5¢ S- OAS
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA E@Ra mier [Jeatcrsasin [(Ime [Jnw [ICROSSINLET (] coMBINADO [l otroS
[ simple 4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble Clyz [ pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIACGUCIA) [J7apaDA/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA BqTapanARTAPADD L ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [JmalA [ NOEXISTE/ROTA
@\u _a{) 4-TUBO/B.C. = _Z- \2 [ umpIA . Xitapapa [ rOTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] uMPIA [d7apapa [ ROTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umpIA [Jtapapa [ roOTO (] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = C umpIA CItapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA (X7 LiMp1A/gUCID [Imaa  [INODRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) CIno
A L:ff\?;&%ﬁ\.. ..............................

] parr. pesada
1 parr. Sellada

[ punto alto

|:| Punto bajo

[]en pendiente

FLUYE HACIA

S_ —_—

FOTO NO. (08-538%
FOTO NO. [co-5386
FOTO NO.

LI SEGUNDAVISITA. ..ok 25 REQUIERE REOR R SR s




d PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO u
.z:*: CSA C O IN S MUNICIPIO SAN JUAN
csacrup Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de JU“O 2009 HOJA 4 %

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢ 5- 03 B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [TcursveT [Jeatcsasi PIMH [Juw [Jcrossmier [ comsmapo (Jotros
O Simple /4 [ sanitario/ Pluvial
[ peble Oz [ Pluvialf Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA L] Limpra/sucia [Ivarapa/pTaPADA ] NO EXISTE [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] LIMPIA/SUCIA XTapapapTAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [1BUENA [ImaLA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = O umpra [Itarapa [ roTO [] coLapsapa
5-TUBO/B.C. = L] umpIa Cltapapa  [] roTO [] coLapsaADA
6- TUBO/B.C. = [ umpIA [Itapapa [ roto [J coLapsapa
7- TUBO/B.C. = (] LIMPIA [Itapapa [ roTO - [ cotapsaba
8- CUNETA [ Limpra/sUCIA CImaa  [INo DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E:SI Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &1 [Ino -

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Compldemernts...... 420

| P ] | | 1 parr, pesada
. T ! ] i | [] parr. Sellada
T F AT i " I e [ punto alto
F l ) ™ | : A T [ [ Punto bajo
; ' T i T [ En pendiente
5 [ 5 L i | | FLUYE HACIA
o] - - ; FOTO NO. 100 -339]
S G S et S - L S FOTO NO.
S e : L L4 et I r FOTO NO.




\ 4 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO N JUAN
‘g:* CSA Y u N IPIO SA | A
cevson Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 44—

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S- oL
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA  [cursinier [catcrsasiv Bdvn [Irw [ cross INLET (] COMBINADO [Jotros
[ simple /4 ] sanitario/ Pluvial
1 boble Ll12 ] Pluvial/ Sanitario
[ Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ NoO EXiSTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [JTapapa/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. =  Oumeia Jrapapa [ rROTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA Cl7apapa [ ROTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LiMPIA Cl7apapa [ rOTO [] cOLAPSADA
8- CUNETA ] L1MPIA/SUCIA CIMALA ] NO DRENA C]oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) =B [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Rsr Cno

Parr. Sellada
D Punto alto
] punto bajo
[ n pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. [00-529
FOTO NO.
FOTO NO.

S e
PARA TUBOS

RECOMENDACION: X[ ACCION INMEDIATA

w1

LIMPIEZACDESTAPARD “TE00. ..o

ST REQUI




o PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
¢ CSA RO 0 CIPIO SAN JU
wieme Architects and Engineers, LLP [ECHA: 28 de Julio 2009 HolA __AS

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢c S- o3+
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA JX’SURB INET [Jeatcieasn CImvH [Jrw [Jcross neT (] coMBINADO [JoTros
] simple EV (] sanitario/ Pluvial
[ ] Doble 12 [ pluvialf Sanitario
O Triple L] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LiMPIA/SUCTA (] TAPADA/P.TAPADA [Ino BxtsTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Limpra/sucia [ tapapa/pTAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [1BUENA CImaa  [INo EXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LimMPIA Cltapaba  [] roTO : []coLapsapa
5-TUBO/B.C. = ] LMpiA [Itapaba [ roTO [] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = [ LiMeIA [(Itapapa ] rOTO (] coLapsaba
7-TUBO/B.C. = L] mpia Cl7apaba [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA ] Limpra/sUCIA [Imaa  [Ino DRENA ] otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Hsr CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) a1 CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

. [ parr. pesada
fo s : [ Parr. Sellada

- | A B [ punto alto
Lo : b [ [ punto bajo

o BQac2e o dibujos. Aol MS3 pete e Sz enenctra. ex X S0
|

T i o []En pendiente
E D 2 o N L FLUYE HACIA

[ | ! ! S-

i |

!
|
| |
e ] o | sl FOTE RO

) [ FOTO NO.
L I T FOTO NO.

1
PARA TUBOS ‘: L - W T . _= -
i

| | b i

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA L] ACCION INTERMEDIA []LARGO PLAZO

A pRMERAVISITA [ JLIMPIEZA, DESTAPAR

"]’ SEGUNDA VISITA | ISEREQUIERE SEGUNDAVISTTA




il PROYE : ESTUDIO INUNDACIONE N
¢’Q CSA ROYECTO: ESTUDIO | IONES MUNICIPIO SAN JUAN

¥ - . Architects and Enginsers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA q
_ BRIGADA: _W0. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
i J5e S- ORI
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [] CATCH BASIN ®(mH [Orw [ crossINLET ] coMBINADO [ oTrOS
[1simple 4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble 112 [ Pluvial/ Sanitario
O Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X1 (MPAysuCIA []TAPADA/PTAPADA  [INO EXISTE /ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B¢ LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA ] ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS . X Buena [Jmaa N0 BXISTE/ROTA
4-TUBOQ/B.C. = 3l 1 LimPIA tapapa [ rOTO ] coLAPSADA
5- TUBQ/B.C. = [ umpia Cltapapa [ roTO [] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = _ ] umpIA tapapa [ rOTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 2 ] LIMPIA Cl7apapa [ ROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Jmaa  [INO DRENA ] otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Ko [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E’Q [Ono
DESCRIPCION DELPROBLEMA:  _ No... e M

T = S DA S o= g [T o ——

[] parr. pesada
[ parr. Sellada
D Punto alto
[:l Punto bajo
[1 en pendiente
FLUYE HACIA
s- 885

FOTO NO. _1DO-524S
FOTO NO.
FOTO NO.




O OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
. csA PR STUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO

caxaews Architects and Enginears, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA
BRIGADA: _No. 2
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢c S- OB\
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA [ curs NiET [JcatcHBASIN [IMH [Jrw [JcrossINET  [] COMBINADO [JoTros
O Simple 14 [ sanitario/ Pluvial
["] Doble [l 1/2 ] Pluvial/ Sanitario
] Triple - ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA M@sum [ITapaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA KT Luvpraggiey [ItapapapTAPADA  [] ROTO [INo NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA (Imaa  BKEO BASTEY ROTA
4-TUBO/B.C. = [ Limpra [J7arapa [ roTO [] coLapsaDA
5- TUBO/B.C. = [ LiMpIA [I7apaba [ roTo [J coLapsapa
6- TUBO/B.C. = O umpia CItapapa [ roo [] coLapsapa
(W,. -3¢ 7-TUBO/B.C. = 2" |_[MP1 Ctapaba [ roto (] coLapsaADA
8- CUNETA K@sucm CImata  [INO DRENA [l oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) XK CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Xs1 [Ino
_DESCRIPCION DELPROBLEMA: _N@....Ressedte.. pob\enaS
Yequdere . sa...P scode... 1t Jn?:em,,.....hgmq........\g.f\ baaner q.ns Semlonil\e

et \46 it 22 I ————

| [parr. pesada
T [ Parr. Sellada

E | V2! i rg r:_ 1 I '7 BetPunto alto

s ) ) T |:| Punto bajo

’/ﬁ e ] - - - S = 1 En pendiente
m‘ B e FLUYE HACIA
(E )] l { _ | i

z_;:; - . FOTO NO. 10D ~5339
L — S FOTO NO. jpD-5340
- |
S— o8} ' FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: .ETACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA E’ LARGO PLAZO




& ;. ES U C E
y’:’ : CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDA IONES MUNICIPIO S:I.\.IIJUAN

coaamn Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA

BRIGADA: Ne. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- o@D

SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary

TIPO ESTRUCTURA  [JcursINLET [ ] CATCH BASIN E’MH [Juw [Jcross INLET [ COMBINADO [JoTrOS
[ simple Cl/4 [] sanitario/ Pluvial
[ poble 12 1 pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA uch [ITapaDA/PTAPADA  [1NO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [XApaDAP.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA 1 maLA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [JtapapA [ rROTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ uMpiA [tapapa [ roTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LiMPIA [Jtapapa L[] rOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = =alida ] LIMPIA Xltapapa [ roTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [Imaa  [InO DRENA [JoTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Bt [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

SN, g e e————————————

[] Parr. pesada
D Parr, Sellada
[] punto alto
El Punto bajo
] En pendiente
FLUYE HACIA
5-

FOTO NO. 100-524 |
FOTO NO.

ST ——— FOTO NO.

PARA TUBOS

" CIPRIMERAVISITA. ... oo _ LLIMPIEZA, DESTAPAR oo
EGUNDAVISTTA [] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA e

" \Ie%li;LE'.&.;E'.'.'.'.ﬁﬁléf.ﬂ%f.’.’.%%-ﬁéﬁ'.'.'.'.'.Li'_»1.’.ﬁlﬁﬂﬁ?ﬁéﬁﬁ}}%ﬁl}?ﬂf@ﬁéﬁ&iﬁéEif.Zﬁl’.’.iélffffffff.’ff.%:....;




& PROYECTO: ESTUDIO INUNDAC
’::«;,_ECSA 0: EST NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csaams Architects and Enginesrs, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA q9%
BRIGADA: _No: D
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- oY
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [Jcur INLET [JeaTcHBASIN [IMH [JHw L[1crOsS INLET [ ] COMBINADO [Jotros
[ simple O y4 [ Sanitario/ Pluvial
[1Doble L2 [ Pluvial/ sanitario
(] Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ Lime1a/sucia ] TAPADA/P.TAPADA [Ino exisTE/ ROTA ] No NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] Limp1A/SUCIA [ITapaDA/P.TAPADA  [] ROTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ 1maLa [_] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpra Llrapaba [ roTo (] coLapsapa
5-TUBO/B.C. = (] L1MPIA [17ArADA [ ROTO [] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = [1umpia CI7apapa [ roTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LMpIA [Itarapa [ roTO [ coLapsapa
8- CUNETA [ ump1a/sucia [1MALA ] NO DRENA [loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) et [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [S¥g ) CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: N oviste,

| D Parr. pesada
S — [ parr. Sellada

F | SN . —i- I T O Rl e v e i o |:| Punto alto

D Punto bajo

D En pendiente

AT L S
0

o FOTO NO.
o i | ] A -~ FOTONO.
—— FOTO NO.

PARA TUBOS ~ —1— - — — -

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA []1ARGO PLAZO




&9 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE MUNICIPIO SA Al
% CSA ROYEC S NICIPIO SAN JUAN

et Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA a9
BRIGADA: _ \o. D
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ 5- 085
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [Jcursmnier [Jcatchasin Kimi [Ihw [l cross iNLET (] COMBINADO Jotros
Simple Cya [] sanitario/ Pluvial
[ poble L2 [ Pluvial/ Sanitario
U Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X (IMPIA)SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA PQIMPIAYSUCIA Cltapapap.TAPADA [ ROTO [C] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ., ] BUENA [Imaa  [INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = 3o P Lmea [Jtapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LiMpIA Ctapapa [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapaba [ rOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = 2o JX] LmeiA Otarapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [NODRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) e CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Bt )
DESCRIPCION DELPROBLEMA: NS YA ARIED e
TiR0g. G J}\v\}{nd’a ......... Ne..se puds Ve . dobhera. ..Qe. sleucture  SooBk.
A 1o A A ——— ST S — .

[ parr. Sellada
] punto alto
D Punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
G-

FOTO NO. 100- 524
FOTO NO.
FOTO NO.

5. B85S
PARA TUBOS

] LARGO PLAZO

—  [_|SEGUNDAYV

TN S ————
NDA VISITA




$:& 0] O: 10 ND
”)_,_ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csaamp Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA o0
BRIGADA:  Weo. >
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
¥ J5¢ 5-08¢ '
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Calma & Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [Scursiner [Jeatchsasiv [ImH [Juw [crossner [ comaiapo [Jotros
lE/Simple 14 [] sanitario/ Pluvial
[ Doble L2 [ Piuvial/ Sanitario
|:| Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KHIupRysucia [I7apaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA &I LMPIAGUTD [Jvapapa/p.TapapA [ RoTO [1NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA I mALa NO EXISTE)/ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LivpPia [Jrapapa [ roTo (] cotapsaba
5- TUBO/B.C. = ] LMpIA CItapaba [ roTo [] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = LIumpia . 4ede CITAPADA [ ROTO [ ] coLapsapa
Qﬂv =38)7_TUBO /B.C. = 15 Bumpia (Sucee)  [tapapa [ roto [] coLapsapa
8- CUNETA Kl@mPiysucta [Imaa  [InoDRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &1 [Ino

DESCRIPCION DELPROBLEMA: 130 Dreseets. . Drokdemas,

WYonde estouctue. cman nge. e oasum. . Requiore  |lin pLesc,
idbecia. 2ol hacio. Calle,. udieva. conadlerse o o dwaced o o la”
Setvudiees.. 2085 (Guem. ol alcance do uesten . vista).

[ parr. pesada

SHe8S——— [ Parr. Sellada
: | ) e e S T D Punto alto
’ S o e e oT = ) |:| Punto bajo
S A e i T T EEn pendiente
m m =TT s loge | FLUYE HACIA
e ‘ T S-. = -
. RN | -
g , 1-—  FOTONO. [ob=SBM2
- | : —  FOTONO. [b¥-8342
- FOTONO. _
PARA TUBOS | I — h
[ |
RECOMENDACION: X ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA [ ]LARGO PLAZO

LAKTPRIMERAVISTTA BUTFPIEZRDESTAPRR

[_] SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
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&0 ROYECTO: ESTUDIO INUND JONES MUNICIPIO S N JUAN
0’:‘& CSA P Y NDACIONE p A

8. Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hoa __(°

BRIGADA: _No.3
‘DiSTRlTO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

L1 |

1 J5¢C 5- © 84
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
-
TIPO ESTRUCTURA  JTcursINLET [Jcatcgasin 1M [rw [Jcrossiner  []COMBINADO [ oTroS
[ simple Cly4 [ sanitario/ Pluvial
] poble EYZ] [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA SE(MPLY/SUCIA [JTAPADA/PTAPADA  [INOBXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (XCTMPLA/SUCTA [Jvapaoap.TaPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ MALA @ ROTA
A- TUBO/B.C. = 1 umpia [Jtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] uMPIA [dtapapa [ rROTO [] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LmpIA [tarapa [] roOTO ] cOLAPSADA
Q;‘) 7-TUBO/B.C. = \8" B LMPIA Cvapapa [ rOTO [ cOLAPSADA
8- CUNETA (XCVPTA/SUCTA [Imaa  [INODRENA [1otros
9-7ONA INUNDABLE (FEMA) Bt CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E:;x o

D parr. Sellada

D Punto alto
D Punto bajo

E’En pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. 100 SY Jz.
FOTO NO.

&= FOTO NO.

PARA TUBOS

el il q+ter31€mbkema>§xim“

oy yeCoynain Lo AINRL i




d s
‘0”_7 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csacous Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA jot
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S-OE8
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTU RA~ [lcursINET BfcaTcHBASIN [IMH [JHw [JCROSSINLET [ COMBINADG [Jotros
20 %2t B Simple [T1/4 [ sanitario/ Pluvial
L] poble [l12 [_] Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IXT LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [J No BXISTE / ROTA ] No NIVELADO
2- ESTRUCTURA AT LIMPIAGTCTA [1TAraDA/RTAPADA [ ROTO [ no NiveLaDO
3- ESCALERAS [ BuENa [ImaLA ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LiMPIA (Jtapapa [ roTo [] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = ] umpia [Itarapa [ roTo [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. ] LmpIA Cl7apaba [ roto (] coLapsaDA
(mr 22)7- TUBO/B.C. 2" X Lmpia [drapapa [ roTO [ coLapsADA
8- CUNETA B LmpiAGUCRY [Imaa  [Jno DRENA Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Ser CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g\sx [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Y’?Se‘z\t‘l‘é ............ KO ‘OQWL&-Q ...............................................
w2l Sonde
! - o] P [ parr. pesada
: J ; 7‘ Sq" ' 5“‘! J i [] Parr. Sellada
; . T ] ! i { [ [_] Punto alto
FE_L | 1 | P I :, " | . ¢ punto bajo
et T 75 pendiscie
(S 8 e R |4 T ‘Q‘rn( FLUYE HACIA
| __
- k| e B FOTO NO. 106-S413
S N S - FOTO NO.
S— o | ! | 1 | \ i ‘ -
——t | = FOTONO. __
PARA TUBOS et T I T i T

[RECOMENDACION: AIACCION INMEDIATA L] ACCION INTERMEDIA ] LARGO PLAZO




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

% CSA

& Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ 28 de Julio 2009 Hola __19%
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 i5¢ s-p814
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET ﬂ/@TCH gasiN' [ImH [Qhw [ cross INLET ] COMBINADO ] otros
[ simple [l1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble 2 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple O Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ no exisTe / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [JapaDPTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Jmaa  L[INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = [ umpIA [tapapa [ rOTO (] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LimpIA [JTtarapa [ ROTO [] COLAPSADA
6- TUBOQ/B.C. = [ LIMPIA Cltapapa [ rROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LiMPIA [Ctapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa [ NODRENA [1otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [Ino

D Parr. pesada
] parr. sellada

] punto alto

[ punto bajo

[C] En pendiente
FLUYE HACIA

S- —_—
FOTONO. ___
FOTONO. ____
B FOTONO. _____

PARA TUBOS




.9 i B
% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

.:
etamr Architects and Engineers, LLP  [EcHA: 28 de Julio 2009 HOJA __ 194
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. ([BARRIO
1 J5¢ S- 0P
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Imt==Lateeleary & Calle San Miguel Mo, 3
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [JcatcHBasiN JIMH [Jrw [JcrOSSINLET  [] COMBINADO []oTros
[ simple []1/4 [ sanitariof Pluvial
[ poble 12 ] Pluvial/ Sanitario
| Triple - ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA BiesR/sucia [7apapa/p.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA KICmPia/suciA (] tapaDAP.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS &BUENA Clmaa [INo EXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = 294 XT LivPIA Cltapaba [ roTO [ coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = __B (casq)  fimpia [Jrapapa [ roTo [J coLapsapa
6- TUBO/B.C. = , [ umpIA CJrapapa [ roTO (] coLapsaba
7- TUBO/B.C. = 24 X Limp1A [ItapapA [ roTO ] coLapsADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA CImaa [ No DRENA [loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) S1 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

| [parm. pesada
i [ Parr. Sellada
l
|
\

D Punto alto

[]punto bajo

D En pendiente

m m st L | | | FLUYE HACIA
v L | : ‘

1 | | i i S_
Lo I | ; —
U\CJ | . | ! - FOTO NO. 1198-S422

- L N— . e

s- Y% T - FOTO NO. LO0-5'73
I i i . Riaidet .m___.f..__._g____ FOTO NO.

PARA TUBOS . | - ‘ | | —_—

RECOMENDACION: [_] ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA ] LARGD PLAZO




4 CSA

csacewn Architects

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA 105

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 I5¢ 5- 09
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET [] CATCH BASIN BdmH [Jnw [Jcross INLET [ coMBINADO [ oTrOS
[ simple Oy ] sanitario/ Pluvial
(] Doble Oz [] Piuvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KIGFPmYSUCIA [lrapaDAPTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  [INONIVELADO
2- ESTRUCTURA Bl @FRsuCIA [apapap.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  [JNOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ] uMpIA [Otapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
5. TUBO/B.C. = = IR [ LIMPIA [JtapapA [ ROTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [Jtapapa [ ROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = __ 20" X LmpIA Ctapapa [ ROTO [ COLAPSADA
8- CUNETA sucIA [Imaa  [INO DRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) = [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Bt CIno

N e

?arﬁ_f-( mic}'tms.—l dJ

g
PAR

e ecker S5 STO8R. ¢

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
[j Punto alto
] punto bajo
] En pendiente

FLUYE HACIA
B

FOTO NO. 0o-S¥2p
FOTO NO.

FOTO NO.

A TUBOS




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
|06

€ csA

csawes Architects and Engineers, LLP

FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15¢ 5- 02
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel

TIPO ESTRUCTURA  [JcuURB INLET [ ] CATCH BASIN LE’MH (Isw [CJcross iner [ coMBINADO []oTrOS
[l Simple ‘ Olya [ sanitario/ Pluvial
[] Doble Oz [ Pluvial/ sanitario
D Triple !:f Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LMp1a/sUCIA L] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE /ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Limia/sucta [Iapapap.tapADA [ RoTO [ No NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaia  [INOEXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LivpPIA [Jtapapa [ roTO [ coLapsADA
5-TUBO/B.C. = [ LiMPIA CItarapa [ roto [JcoLapsapa
6- TUBO/B.C. = [ LiMPIA CItapapa [ roTO ] coLapsaba
7-TUBO/B.C. = (] umpra [Itapaba [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA (] umpIA/sUCIA CImaa  [CINO DRENA loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ﬂsx [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Bs: [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

&

D Parr. pesada
[E’Parr. Sellada
1 Punto alto
(] punto bajo
[Jen pendiente

FLUYE HACIA

S..

FOTO NO. (95919
FOTO NO.

- R | ! .
PARA TUBOS  —i— L |

FOTO NO.

RECOMENDACION: [ ] LARGO PLAZO

B S L A S




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

.l
4 CSA .
et ooun Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA jo1
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5¢ S- OQ=
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA

3- ESCALERAS
4- TUBO/B.C.
5- TUBO/B.C.
6- TUBO/B.C.
7- TUBO/B.C.
8- CUNETA

TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET [] cATCH BASIN

CONDICION EXISTENTE:

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

mH [Jnw [JCROSS INLET 1 cOMBINADO [ oTrROS

[ simple 4 [] sanitario/ Pluvial
[l Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple [ completo
] LIMPIA/SUCIA [taraDA/PTAPADA  [1NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
] LIMPIA/SUCIA []7apADA/PTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
] BUENA [Imaa  []NOEXISTE/ROTA
= ] LIMPIA [ tapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
= ] LIMPIA C7aproa [ ROTO ] COLAPSADA
= (] LIMPIA Cvapapa [ roTO ] COLAPSADA
= [ LmpIA Jtapapa [ roTO [l coLAPSADA
[ LMpIA/SUCIA [JMALA  L[1NODRENA ] oTrOS
st CIno
st Cno

S—

PARA TUBOS

] parr. pesada
B’Farr. Sellada
D Punto alto
] punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. [00-8H2)
FOTO NO.
FOTO NO.




4 : UDI N
4‘:0 . CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csacmue Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 0%

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢ S- 044
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [curB INLET [ caTCH BASIN [ ] MH CIHw [Jcrossiner  []comsinabo []oTros
[ simple [11/4 [ sanitario/ Pluvial
[]Doble Y [ Pluvial/ Sanitario
D Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA MPIRYSUCIA [I7apaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA I @PIsUCIA [I7apabA/P.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADOD
3- ESCALERAS [1BUENA Cmata L’(@ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umeia CItapapa [ roto [1coLapsaDA
5- TUBO/B.C. = ] Lmpia [Itapaba  [J roTo ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umpiA (dtapapa [ roTo [ ] coLAPSADA
Qw ~y8) 7-TUBO/B.C. = v BaTiveia [(Jtapapa [ roto [] coLAPSADA
. 8- CUNETA KI@riaysucia CImaa  [Jno DRena Clotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R (o
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E\SI Cno

. DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

[(IParr. pesada
[ Parr. Sellada
|:| Punto alto
D Punto bajo
[Ien pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. ‘iOO‘S‘ﬂt-I

s e - L lped— FOTONO. ____
= - 1‘ 7 FOTONO.
PARA TUBOS | P T
i | |
RECOMENDACION: []ACCION INMEDIATA [Jaccionvtermepia  LliarGoplazo
AlpriMERavISTTA - [1UMPIEZA, DESTAPAR

L ISEGUNDAVISITA [ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISFFA—




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
b s .
¥ Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2003 Hoia __109

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO

1 J5¢ s- oAl
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Becatcrsasiv CIMH [IHw (] cross INLET [ COMBINADO [ oTrOS
b, ¥ 2L Simple Cly/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble a2 [] pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA S@MPIAISUCIA [ TaPADA/PTAPADA  [1NO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BAMPTRYSUCIA CltapaoapTapaDA L1 ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Clvan  POEOBXsTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [J7apapa [ ROTO ] COLAPSADA
5- TUBOQ/B.C. = ] LmPIA Cltapapa [ roOTO 1 COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [JtapapAa [ ROTO ] COLAPSADA
QN - 13') 7-TUBO/B.C. = __\2" INLumPIA [dtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
8- CUNETA SAGRPIAJSUCIA [Jmaa  [1NO DRENA [JoTtros
9-7ONA INUNDABLE (FEMA) Mt Clno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Bl

DESCRIPCI

1 Parr. pesada
D parr. Sellada

1 punto alto

\j Punto bajo

[1 En pendiente

FLUYE HACIA

5%,

FOTO NO. pa=SY IS
FOTONO. __
FOTONO.




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA
.::: CSA - S MUNICI - N JUAN
stees Architects and Enginsers, LLP  [ECHA: 28 de Julio 2009 HoJA _ (1o

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- ©97
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [JCcURBINLET [ ] CATCH BASIN MMH COnw [dcrossmner [ comsinabo [1oTrROS
N Simple [ 1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble 12 [ Pluvialy Sanitario
(] Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA AdiMPIAYSUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [Jno existe/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LMPIA/SUCIA Kl tapaoaGTaPADD [ roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS " B¢ BUENA [IMALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = V2 B Timpia [(Jtarapa [ roTO ] coLaPsADA
5-TUBO/B.C. = __ aY4 [ Limp1a P Rraaoa O roto [ colapsapa
6- TUBO/B.C. = [ Lmpia [dtapapa [ roTO ] coLapsaDA
7-TUBO/B.C. = ___24 [ LvpIA PN Tapapa [ roTo [ coLAPSADA
8- CUNETA [] LIMPIA/SUCIA (I MALA ] NO DRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Es{ [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) @451 [Ino
DESCAIPCION DELPROBLEVA: V2ot _ame chmosmede 2n ol (o -
T . — A
\.bm?u%@ ..........................................................................................................................................................
| |1 ' ] ! H ' |:| Parr. pesada
- : : ; e [] Parr. Sellada

T — : (1 punto alto
H I O (R | !
P o | | [ Punto bajo

9‘{" aM 4 | | | T . _ i g: ; [ En pendiente
o] — | || Lo ] FLUYE HACIA
: I ' i [ | L,,, N ‘ 5.
Lﬂxz 09 - - O FOTO NO. 180-SY((,
o T A B s Ee e s S FOTO NO.
i ; : 1
PARA TUBOS N | ] SE
|

SECOMENDACION: i)
PRIMERA VISITA

A
CREA)
Sremgrrersnuraansasans




4 VECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M
0::,7 CSA PROYECTO: ESTUDI NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

-_

csa e Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA “l

BRIGADA: _No.3
PSTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ s-oad
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET Kl catcHpasin [CImH L1Hw [Jcross INLET ] COMBINADO ] oTROS
qy -6 5 simple Cla [ sanitario/ Pluvial
[ boble Y] [ pluvial/ Sanitario
1 riple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Emm: 1 TAPADA/P.TAPADA [no ExisTE /ROTA L1 NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X LIMPIAGUTIA Y [JtapaDA/RTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Jmaa  INOEXISTE/ROTA '
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [dtapapa [ ROTO 1 COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] umpIA [7apapa [ rROTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapapa [ rROTO ] COLAPSADA
@w -28)7-TUBO/B.C. = 2t [ LmMPIA PBdtapapa [ rOTO [} COLAPSADA
, 8- CUNETA [ uMPIA/SUCIA [Imaa  [INO DRENA ] oTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) (&g [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: "V {&ng  MN..E% co. O oosure ;.me.‘fb\“&ﬁ o
....... 1%ﬁ¥n¢gLW§meg%mﬁmﬁamxmn“ N —
............. 0. aforeco  tn [;-S Plones | L NI CoPADy. ..
4-09%C Eog [ Parr. pesada

) I R T O O

[ Parr. Sellada
D Punto alto
D punto bajo
[ En pendiente
FLUYE HACIA
s- AL

FoT0 NO. 108-SMIF-
FOTO NO.

= FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: )TN S—— (] ACCION INTERMEDI? [1LARGO PLAZO




% CSA

csacie Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

Hoia 112

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5¢ S-cAa3¢C :
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mcleary & Calle San Miguel

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5-TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

TIPO ESTRUCTURA  [JcuRBINLET [[]CATCH BASIN M MH [JHw [JcrossINiET [] comBINADO [Jotros
[ simple [lya [T sanitario/ Pluvial
[ Doble (12 ] Pluvial/ Sanitario
O Triple ] Completo
[] LimMP1A/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA LIno extsTE/ ROTA ] NO NIVELADO
[ LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA ] roTO L] No NIVELADO
(] BuEna COmata I no BxisTE/ ROTA
(] LimPIA [17apapa [ roTO [] coapsapa
[ Limpra Cl7araba [ roTO [] coLapsapa
[ LMpIA [Jtapaba [ roTo [ colapsapa
(] LiMP1A dtapaa [ roto (] coLapsapa
] Lmprassucta [Imaa [ No DRENA [Jotros
XAt Llno
Dsr [Ino

g
PARA TUBOS

RECOMENDACION:

PRIMERA VISITA

D Parr. pesada

E’Parr. Sellada

|:| Punto alto

D Punto bajo

D En pendiente
FLUYE HACIA
-
FOTONO. _
FOTONO. __
FOTONO.

[ LARGO PLAZO
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&6 ROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA JUA
”? CSA P S NICIPI N N

concius Architects and Engineers, LLP EECHA: 27 Julio 2009 HOIA ”3

BRIGADA: _ No- 2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5¢ s- DY
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Cecilia & Cacigue
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Klcatcisasin CIvd [CIrw [Jcross INLET ] COMBINADO [lotros
JE' Simple Ol [ sanitario/ Pluvial
[ poble L2 [ pluvial/ Sanitario
O Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Xl mpraCTTR> [JrapaonpTaPADA  [INOBXISTE/ROTA  [JNO NIVELADO
2- ESTRUCTURA DIimpIAGUCIA> []TaPADA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ sUENA Clvas KGO ExIsTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = 1 LiMpIA C7apapa [ ROTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ umpIA [7apapa [ rROTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CJtapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
@N -\8) 7-TUBO/B.C. = ] st O] uMPIA [Jtapapa [ rROTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA rLmpiaGicd Clmaa  X{No DRENA CloTros
9-7ONA INUNDABLE (FEMA) Gt [Jno '
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E\sx CIno

D Parr, pesada
D Parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
D En pendiente

FLUYE HACIA

roTo NO. [00-5236
FOTO NO.

o
PARA TUBOS

RECOMENDACION: e




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
aun.m Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 lulio 2009 HOJA ”4‘

BRIGADA: No. >

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- oG9
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Cecilia & Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INET JXTCATCHBASIN [IMH [ Jhw [JcrossNeT [ ] COMBINADO [loTros
Bty ¥ =l ¢! X simple L4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble L2 [ Pluvial Sanitario
[ riple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Iﬂ LIMPI [C] TAPADA/P.TAPADA LINo ExisTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ] LIMPIA/SUCIA ETAPADA/P.TAPADA ] roto ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS []BUENA (ImALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ Limpra [CJtapapa [ roto [ coLAPSADA
5-TUBQO/B.C. = [ Lmpia Cltapapa [ roTo [ coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = (] ump1a Cltapaba [ roto (] coLaPsADA
7-TUBO/B.C. = No = M ] LmpIA Bdrapapa [ roTo ] coLAPSADA

- 8- CUNETA Tree bloneh O umPlA/SUCIA [Imaa  [INO DRENA [Jotros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) o

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) _\,ﬁ}{ [Ino
'\-kporsoa

D Parr. pesada
[ Parr. Sellada
[ punto alto
|:| Punto bajo
I:] En pendiente

3 ] - e - kk“__ C CL" ;u{  FLUYE HACIA

ek L I I
LA - ] _ 1 FoTONO. [00~5337
- 0 8 e 0 B O O - FOTO NO.
- ' — ~  FOTONO.
PARA TUBOS  —f | —g—41] ] el d

RECOMENDACION: Xﬁ\cczow INMEDIATA Llaccion ntervepia — []iARGopPAzO

PRIMERA VISITA




D OYECTO: ESTUDIO INUNDACION U P
D04 CSA PROYEC ESTUDI UNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cdums Architects and Engineers, LLP [ECHA: __ 27 Julio 2009 hola _ NS

BRIGADA: Kho. >
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. BARRIO

¥ - 15¢ 5- (o0
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Cecilia & Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET BX[cATCH BASIN [ 1MmH [(nw [ cross INLET ] cOMBINADO [JoTrOS
2,‘ N (‘,l’ IE/Simple Cl1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble YY) [ Pluvial/ Sanitario
[CJriple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X LIMPIAGUCIAD []TaPADA/PTAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [1NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA M’.TAPADA ] roTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA " [malA / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [tapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapapa [ roTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. ] umpiA [tapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
7- TUBO/B.C. |~_3 E&fﬂb ] LMPIA DdTapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA * %m ] LIMPIA/SUCIA [Jmaa  [1NO DRENA ] oTros
9-ZONA INUNDABLE {FEMA) W Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) =G CIno
'DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Estmqm ool Ampedas

D Parr, Sellada
D Punto alto

E’Punto bajo

[ en pendiente

FLUYE HACIA

S_

FOTO NO. f08-533S
FOTO NO.

FOTO NO.

B e
PARA TUBOS

[ LARGO PLAZO




% CSA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csacown Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA llle
BRIGADA: _No: 2
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- 10\
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Santa Cecilia & Cacique

g wglse

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

T -1S.

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

10-AREA INUNDA

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET [ caTcHBASIN [ MH Csw [Ccross iner ] coMBINADD [(Jotros
X simple []1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble L2 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
EL]UCIA [ taPADA/P. TAPADA [JNo BxIsTE / ROTA ] NO NIVELADO
BtmpratsITIAY [ItapapapTaraba [ roTO (] No NIVELADO
(] BuENA (Imaa  Adfo paste/ roTa
] LIMPIA [C1TapaDA  [] rROTO [] coLapsaDA
(] LimpA [JT1arapa [ roTO [ ] coLapsaDA
[ umpra ClTarapa [ rOTO [ coLapsapa
2! Hivp(uey Caeaoa [ roto [ coLapsaDA
StumpigGciay . [Imaa  [InoDRena (JoTros
st CIno
BLE (NO FEMA) Har (o

DESCRIPC

'ONDE‘-PROBLEMA&V&‘Fuacmn_cxncbi}

[ parr. pesada
G Parr. Sellada
[ punto alta
B Punto bajo

[len pendiente
FLUYE HACIA

.
FPARA T

RECOMENDACION:

B . , Cawgu-t S
AL . e =

UBOS

[ ] SEGUNDA VISITA

FOTO NO. [0d 33332

FOTO NO.

FOTO NO.

(] LARGO PLAZO




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

% CSA
covomp Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 171
BrIGADA: _No- 2
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 4]
1 J5c S- (D2 |
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Cecilia & Cacique
L
TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET X[ CATCH BASIN [JmH [hw [ cross INLET ] cOMBINADO [loTrROS
2-L w20 [ simple 114 [ sanitario/ Pluvial
X Doble U2 [ pluvial/ Sanitario
] Triple I__J Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ucm [JTAPADA/P.TAPADA  [1NO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X LivPIAGICIA) [ITapapa/pTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA Clmaa IO BISTP/ ROTA
A-TUBO/B.C. = ] LiMPIA [Jtapapa L[] rROTO ] coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = [ LmPIA [tarapa [ roOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [l umprA Ctapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
Qnu -23)7-TuBO/B.C. = __ 12" [JumpiA - . ftapapa [ ROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA IXITMPIAGOCIA ) [Jmaa N0 DRENA [JoTros
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) Nt CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Rs

gs%f.gdixvc- ..........................

] parr. pesada
] parr. Sellada
L—_\ Punto alto
D Punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. 100-533¢
FOTO NO.
FOTO NO.

S
PARA TUBOS

KT LARGO PLAZO

<lodia Tnchog




PROYECTO: UDIO INUND NES MUNI N
.:s CSA RO EST! ACIO MUNICIPIO SAN JUA

csxwous Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 1%
BRIGADA: No. >
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢ 5- 193
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION:; Int. Calle Santa Cecilia & Cacique
TIPO ESTRUCTURA [ JcurB INLET [JcatcHBaSIN  SdMH [nw [JcRross INLET [ COMBINADO [l otros
[ simple [11/4 [ sanitario/ Pluvial
[ oble 12 [ pluvial/ Sanitario
U Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA [ITaPADA/P.TAPADA  [INOEXISTE/ROTA [ ]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] LIMPIA/SUCIA CdrapapapTapaba [ RroTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [1BUENA [ ImaLa (I NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = (] Livpra CItaraba [ roTO (] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ mpra [Itapapa [ roTO (] coLapsADA
6- TUBO/B.C. = [ LmpIA [Itapaba [ rovo [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LmpIA ClTapapa [ roTO ] coLapsapa
8- CUNETA ] Limpra/suca [ImaALa ] NO DRENA []oTrosS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) B\SI CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: b @S~
Toye \nes en Dlanes | X CAMMACE BAD
....... N TS S © B

[ parr. pesada
e B L I S e E S NN o [ parr. sellada

sl —+— ey i T G - [ Punto alto
. e A S i e [ Punto bajo

| o B e [ En pendiente

Z j RERE 1T 7 o FLUYE HACIA

S-

u O N ek 4| . FOTO NO.

B S S S S FOTO NO.

5= : : FOTO NO.

PARA TUBOS — s R
| |

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA L] LARGO PLAZ




& OYECTO: ESTUDIO INUND ONES N
o - CSA PROYECTO: ESTUDIO NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

e Architects and Engineers, LLP FECHA: _ 27 Julio 2009 HOJA na

RRIGADA: _No.2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S- \D 'J“
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Cecilia & Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [] cURB INLET Beatcreasin CImH [ClHw [Jcross INLET (] COMBINADO [JoTros
2‘ ® \"v e .[E' Simple Clya4 [ sanitario/ Pluvial
] poble Oz [] Pluvial/ Sanitario
Criple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA HGMPIAYSUCIA []TAPADA/P.TAPADA  [1NO EXISTE / ROTA 1 NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LMPIA/SUCIA [TapapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS []BUENA Cvan  [XEGEASTR/ ROTA
4-TUBO/B.C. = [ umera tapapa [ ROTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = 1 LimMpPIA [d7apapa [ RrOTO (] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LmPIA Olaeapa [ rOTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = 2" [ umpia [Xrapaon [ rOTO [l coLAPSADA
8- CUNETA SKGMPIAYSUCIA [JmaA  [INO DRENA [l otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Kst Cno

D Parr. pesada
1 Parr. sellada

[ punto alto
] punto bajo
y En pendiente
FLUYE HACIA
.
FOTO NO. 023338
FOTONO. ___
8= FOTONO.

PARA TUBOS




.: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csacon Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 120
BRIGADA:
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 I5¢ S- o4 B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Caciqgue Wo. 20072
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs inieT [RCaTcHBASIN [IMH [Juw [ CROSS INLET [ comeinapo [JoTros
(X simple (/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble V) [ Pluvial/ Sanitario
|:] Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Kigmriaysucia LI TapADA/PTAPADA  [INO BXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ umera/sucia E/TAPAD [ roTo [Ino NiveELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CImaLa [X( ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA [Jtapapa [ roTo [ coLapsapa
5-TUBO/B.C. = (] LIMPIA Cltaraba [ roTO [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] LMPIA Cltapaoa [ roTo 1 coLapsapA
7- TUBO/B.C. = 8" [ Lmeia Brapaba [ roTo ] coLAPSADA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [(Imaa  [InNO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Kst Clno :
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Kst CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tuon.. de  Salida dan-0o TRequuere i py23e,

|:| Parr. pesada
[ Parr. Sellada

F ‘ T B T T [T punto alto

D Punto bajo

ST . “ITUrr Tt T T T [Jen pendiente
. A i e e ! T FLUYE HACIA
(5 ( S-

U 1 FOTO NO. [00-533]

_ 1 i : -——  FOTONO. ___
S— FOTONO.
PARA TUBOS — b
RECOMENDACION: Pd'ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA K Larco PLAZO
' Esladed il
e Jods ol St




Y . ROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA P B3

3w Architects and Engineers, LLP  FECHA: __27 Julio 2009 Hola 121
BRIGADA: _ N 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5¢ 5- |cHC
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Cacique Np. 26072 J
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [ ] CATCH BASIN KmH [Hw [JcrossNLET [ COMBINADO ] oTrOS
[ simple 4 [ sanitariof Pluvial
[ poble 12 [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X LmpA/SUCIA []TaPADA/P.TAPADA  [L]NOEXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA M TAPADAZBTAPADA) ] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS X BuENA [Jmaa  [INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = 3l [ LIMPIA @ BTapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA tapapa [ roTO [[] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] uMpIA [Jtarapa [ roTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = __ s ] LimprA Q KiTapapa [ ROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCTA [Imala  [InO DRENA [l oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) K1 Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  D4ar . Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ Evuchurs,

D Parr. Sellada

] punto alto
D Punto bajo
[] En pendiente

FLUYE HACIA

s- _loB®

FOTO NO. |DO-S232.
- FOTO NO.
——— FOTO NO.

PARA TUBOS

[ ACCION INTERMEDIA













PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
T

¢ CSA

cencus Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢ S- 108
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacigue

TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Rlcarcneasin [ImH [JHw [ cross INLET ] COMBINADO

[JoTrROS

3"'6" '3 2 t-“ E,Simple 14 [ sanitario/ Pluvial
(] Doble i [ pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] LIMPIA/SUCIA (K| TAPADACTAPADD  [INOBXiSTE/ROTA  L1NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BT LimprAGUCIA) [JtapaDA/PTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ 1 BUENA [ maLA PO EXISTEY ROTA
(\nv -18) 4-TUBO/B.C. = 12" LmMPIA [7apapa [ rOTO [ coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LimpiA CJtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umPIA [Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
Qnu ~ut) 7-TUBO/B.C. = \2 [E’umpm(-ﬁucn) Cltapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [1NODRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) IXSI Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) B [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

... presents... prodlem

a>

] parr. pesada
[ parr. Sellada
D Punto alto
D Punto bajo

D En pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. \0b -532¢
FOTO NO.

FOTO NO.




Sl PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA
csacoup Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA i 15

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 I5¢ S- ok
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique
TIPOESTRUCTURA  [Jcurs INLET [X'CATCHBASIN [IMH [Jhw LJcRossINLET [ COMBINADO [l otros
R A 2'- ¢ D simple (114 (] sanitario/ Pluvial
] boble ] 1/2 O Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE: Dtldﬂ:k_
1- PARRILLA I{EMPIAYSUCIA Llapapa/pTAPADA  [[]NO BXISTE /@™  [Jno NivELADO
2- ESTRUCTURA [ XKOIMPIAYSUCIA (1 TAPADA/P.TAPADA [ roto (] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [] sUENA [ImaLa m ROTA
(v -24) 4-TUBO/B.C. = 3" LIMPIA Cdtapaba [ roTO [ corapsapa
5-TUBO/B.C. = [J umpia Cd7araba [ roTo (] coLapsapa
6-TUBO/B.C. = __ L] umpia Cltapapa [ roto ] coLapsapa
(i~ =43) 7-TUBO/B.C. = 2" | LmpIA P &Itapaba [ roTo [ cotapsapa
8- CUNETA EuMPM@ [Imaa  BAno DrReEnA []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) HKsr [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &51 [Ino

DESCRIPCION DELPROBLEMA: _ Tien? U ‘Pocw d‘sf‘?-quq&tumukmla Tabnde
5Qldﬂ¢bn°-3\qucumu\aclaclmﬂ'3ﬁuu?l S —————

| P [ Parr., pesada

; - R [ par. Sellada
te - LI

a2+ [ i : I A [ ] Punto alto
P ' T (1 punto bajo

[len pendiente

b-tﬂE j a : | FLUYE HACIA

S-

L L bomres  FOTONG:
_ 5 i [ i | i |
S— ol [ S N N s ‘ FOTO NO.

PARA TUBOS I\_ - |

RECOMENDACION: (] LARGO PLAZO

| FoToNo. 100-5323




‘%: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
conaeus Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 4
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGICN CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- 1o}
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs ner K eatcreasiv CIvH ClHw [Jcross INLET [ COMBINADO Clotros
q‘ Vv \"(ﬂ“ 1 simple E [ sanitario/ Pluvial
P poble e [ Pluvial/ Sanitario
D Triple l:] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IRFLMPIAGGICIAD [J7apapA/PTAPADA  LINOEXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] LiMPIAGUCIAY [(J7apaoapTAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Jumaa  [XKNOBASTEY ROTA
@ =2 4 TuBO/B.C = 8 O LMPIA P X Tapapa [ roTO [ coLAPSADA
(“‘“ -22) 5.TUBO/B.C. = pol ] LIMPIA P tapapa [ rROTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LiMPIA Cltapapa [ roOTO ] cOLAPSADA
GN 2y 7-TU BO/B.C. = ] umPIA X tarapa [ rOTO ] COLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [Imaa  [InO DRENA JoTrOS
g-ZONA INUNDABLE (FEMA) e [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E’\SI Ino

e oeL proBLEMA:  Eerkoetura, kita Salps  parcialmesle epades....

G e it naea Serfre. 48 Calle... 418 XA0RER

D Parr. pesada
D Parr, Sellada
D Punto alto
[ punto bajo
] en pendiente

FLUYE HACIA
s- \ok

FOTO NO. \93-5322
- s ! L --—4—--;—‘1—% FOTO NO.
PARA TUBOS ' A

RECOMENDACION:




>4 ECTO: ESTUDIO INUNDACION
& CsA PROY INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
ssaemp Architects and Engineers, LLP £ECHA: 27 Julio 2009 Hoia VLS

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 I5¢ S- \o@
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [JcatcHBasIN [XMH [Jrw [JcrossineT [ cOMBINADO CJoTros
[ simple Ol y4 [ sanitario/ Pluvial
(] Doble Oz [ Pluvial/ Sanitario
| Triple [l Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KI(@risucia [I7apADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] Limpra/sucIA [ rapaDA@TAPADD [ ROTO [1no NIvELADO
3- ESCALERAS Kl BuEnA [Omaa  CINO EXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = 24" [ LvPia . Kl7arapa [ roTO [] coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = > [ LIMPIA ©Kltapaoa [ roTo - [cotapsaoa
6- TUBO/B.C. = [ LiMPIA [Itapapa [ roTO [] coLapsaba
7- TUBO/B.C. = 36" (] LiMpIA ¢ Xltarapa [ roto ] coLAPsADA
8- CUNETA (] LimpIA/SUCIA CImaa  [INo DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Har [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: | ‘Tienie . .aaua  Geumuleds QU8 08, _,C\u&e.

R 2L C N S, T S
Tubes  de. eSicudiues. $:105 y. $:106 . Nn.Se \e ve \a coneccigw .
e Rnade.. ke Cmedc-cln::q,\q.-\rmcduq\qc%cc&nlman\«alt ...... QL.
o e Ve, E o | | p ¥ ' i | Parr. pesada
| P i -\ . I : [ parr. Sellada
f o T —! ' [ punto alto
! = b | ! [] punto bajo
" 3(,' ! —: | v : I [_] En pendiente
S SN T
% — 3 TT_EF — 1 | :.UYE HACIA
i i _"b \ -—‘___3._. - ; _—
et ol e o o S \
L/;J ] L [ e 247 CTapedyy FOTO NO. 100-§329
< - L T T Mo ke Lsabe FOTO NO.
T N . - —{-de-dsado wzae  roro NO.
PARA TUBOS i A T |
RECOMENDACION: . | ACCION INMEDIATA . ... [laccionmrermenia [1uaRGopazo
PRIMERA VISITA

D SEGUNDA VISITA 1 SFE REQUIERE SEGUNDA VISITA

....................................................... Tl seeansnnn ramrran cnranarans STTTTTTPrT e




’000 SA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
cyuiws Architects and Engineers, LLP FECHA: _ 27 Julio 2003 Hoa _ V&%
BRIGADA:
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢ S- {08 B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Cacique Ne. 2009
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [] CATCH BASIN My [Juw [ cROSS INLET ] cOMBINADO O] oTrOS
[ simple Ll y4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble Yy [ pluvial/ Sanitario
| Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X Lvprasucia ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [ TapaDA/PTAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS . BABUENA ] MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 36 [ LIMPIA ® [Xtapapa [ roTO [] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA Orapapa [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapapa [ rROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = __ 36" [ LIMPIA @ XTapapa [ ROTO [ cOLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [1NODRENA [loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Bsr [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Xs1 [Ino

Hanhole diene CLé-UQ acumulada, No..2e.uZ

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
D Punto alto
l:l Punto bajo
] En pendiente

FLUYE HACIA
s- 09

L %Jl_J__A |1

l

\

O()‘—-SZZDD

—_—

FOTO NO.
FOTO NO.

_ 109
= i—%"’ FOTO NO.

PARA TUBOS

—_—
—_—




’0.0 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csacoun Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 2

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5¢ 5- (0]
"|SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [Jcursiner Pcatcisasiv [IMH [Jhw [Jcross INET [ COMBINADG [Jotros
B simple (/4 (] sanitario/ Pluvial
] boble (112 (] Pluvial/ Sanitario
[l Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA & LivpraGuciad [ITAPADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA UCIA Lltaeapa/papaDA [ ROTO [INO NIVELADO
3- ESCALERAS [l augna Cmaa  BGE0 Basey roTa
Q\nv -9 4-TUBO/B.C. = v2" L tMpIA [ItapabA  [] roTO (] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = [ LmpiA ClTapaba [ roTo ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = []Lmpra [ltapapa [ roTO []coLapsaba
v -3%) 7- TUBO/B.C. = ve! LmPIA (Sueia)  [Cdtapaoa [ roto [] coLapsapa
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [IMaLA ] NO DRENA []oTroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) &Rs CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ﬁSI [(Ino
DESCRIPCIONDELPROBLEMA:  Ns Dreserila vroblewags, ..
BTSN Un?ucac&eh;-n?m%aﬂae,\,&ndo ................
. ' | , ' | i | . D Parr. pesada

D Parr. Sellada

i i ; ! 1 ‘ |:| Punto alto
B T — ; T (] Punto bajo

S-ell P! b | T [ En pendiente
(ﬂzz — L L] " FLUYE HACIA
__ | L L s- 11}
f% | | FOTO NO. 16D -5326
| | FOTO NO.

S— 109_ 5 i: - . -

—1 - e . FOTO NO.
PARA TUBOS B T A e e T ———
RECOMENDACION: IAcCoN NmeDIATA (] ACCION INTERMEDIA

ATIVPIEZRDESTAPAR oo

E REQUIERE-SEGUNDA-VISITA




0.0 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
o CSA ! !

et e Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA |2 2

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S- \\O
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [1cursINLET [ CATCH BASIN [(m# [QHw [ crOSS INLET 1 coMBINADO [l oTroS
-6’ ¢ 2'-¢" [ simple Cly4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble IR [ Piuvialf Sanitario
D Triple [ completo '
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [XEUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INo ExisTE / ROTA L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA (K| Tapaprerapan® [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Cvaa XG0 BASTB/ ROTA
4- TUBO/B.C. = [ umpiA C7apaca [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LmpiA Cltapapa [ roTO [] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umPIA [J7araDa [] rROTO ] cOLAPSADA
7-TUBO/B.C. = Ll ] uMPIA € KTapapa [ ROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaia  []NO DRENA [JoTros
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) PXer [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &I o -
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: x5} ugjrwmgmh&quaaua?ﬂm Lenpu’

[ parr. Sellada
[ punto alto
[ punto bajo

En pendiente
FLUYE HACIA
S-

£0TO NO. 100-S225
- FOTO NO.
—— FOTO NO.

PARA TUBOS

_ DTIMPIEZAYDESTAPAR

] sE REQUIERE SEGUNDA VISTTA

............... THirarsansassanrareseeariaTiey




0 ROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU
& CSA P 0 u S MUNICIPIO SAN JUAN
simws Architecta and Engineses, LLP  cECHA:  97:Julis 2009 HoJA _ 129

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ s- 11

SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle San Miguel y Calle Cacique

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs neT [JcatcHeasiv XIMH [Truw CJcross nier  [] coMBINADO [Jotros
[ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble Oz [ pluvial/ Sanitario
| Triple l_:' Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA E’ucm [ITapapa/pTAPADA  [INO BXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
XAVP

2- ESTRUCTURA SUCIA I TaPapa/pTapaDA [ ROTO ] NO NIVELADO

3- ESCALERAS (] BUENA Cmaa KO EXDyE/ ROTA

4-TUBO/B.C. = 2" _ XTLmp1A Ctapapa [ roto [ coLapsapa

5- TUBQ/B.C. = 2! X Limpra CDtapapa [ roTo [ coLaPsADA

6- TUBO/B.C. = [ umprA CItapapa  [] roTO [ coLapsapa

7-TUBO/B.C. = 24" Klmpia Cltapaba [ roTO [ corapsapa

8- CUNETA [C] umpraysucta [ IMALA ] NO DRENA [(Jotros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) $s1 CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ,E;SI [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Ng..... Preserh... Jroblomes, e
(?un'\bdaﬁémtenhda{ﬁts-}ema O
LDyl PO RLOS L Conechaa.. QL este anhple,

[ parr, pesada
D Parr. Sellada

N 1 | [ punto alto

P 1 T T (1 punto bajo

[ ‘ o | ; [ En pendiente

e =/ | L || FLUYE HACIA

N S S S N -— N AU
I L I FOTO NO. {80-S328
i -~ | o . FOTONO. _____
- cocbec | L ———  FOTO NO.
PARA TUBOS e [ . T

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA [ arGO PLAZO




PS T 2s[






&0 YE :
’é" 7 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

&' Architects and Engineers, LLP [ECHA: 28 de Julio 2009 Hola _ 129

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ s- 1\
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [Jcums INLET [] CATCH BASIN D [Crw [ cross INLET ] cOMBINADO JoTros
[ simple O 1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble O [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA XirsuciA [J7APADA/PTAPADA [ INOEXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPLA/SUCIA KITaeappfPTaPADD L ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ' ] BUENA [Imaa  [INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = [ umPIA TJtapapa [ roTO ] COLAPSADA
5.TUBO/B.C. = _ 1S [ LmpIA ¢ KiTarapa [ roOTO [ CoLAPSADA
6- TUBO/B.C. = \Z [ LiMPIA PpdTapapa [ ROTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = V& [ umpIA [Qtapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Jmala  L1NODRENA Clotros
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) Hst CIno

R s1

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

D parr. pesada
D Parr. Sellada
1 punto alto
|___| Punto bajo
L__l En pendiente
FLUYE HACIA
5-

FOTO NO. [00-54C
FOTO NO. _lo6-34129
FOTO NO.

S s
PARA TUBOS




& cs PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e CSA
wxewe Srchitectannd Englosers, ILE.  preyns 38 do Julio 3009 HoJA __ 151

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ S- e B
SECTOR Ocean Park i
CALLE / UBICACION: ' Calle Monsita
TIPO ESTRUCTURA  [JcURB INLET [ ] CATCH BASIN BIve Onw Ccrossiner [ comenabo [(JoTros
O Simple (1 [ sanitario/ Pluvial
[ oble L2 [ Pluvial/ Sanitario
|:| Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ Limpia/sucia [ TAPADA/P.TAPADA [Ino exaste/RoTA [ No NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LimMp1a/suUCIA [ItarabapTaPADA [ rOTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [ImALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ uimpia [ltapaba [ roto [ coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = [] LiMPIA [J7araDA [ raTO []coLapsapa
6-TUBO/B.C. = [ L1MPIA CI7apapa [ roTo [ coLapsapa
7- TUBO/B.C. = [ Limpia Clrapaba [ roTo []coLapsapa
8- CUNETA [ umpra/sucia [ImMALA []No DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [Ino
DESCRIPCION DELPROBLEMAL oo
.......... TYAcels 2 S NXTLRAD T

i ‘ . [parr. pesada
e s e e [ Parr. sellada
T I [T punto alto
I:I Punto bajo
[len pendiente

3 ) O - 7 FLUYE HACIA

!
. T
s - . | FOTO NO. 100-5432
:‘ - . S N FOTO NO. 100-54733
S s sk ' —f-mp———1—  FOTO NO.
PARA TUBOS A S | T .
RECOMENDACION: Bdhcconmmepiata []Accion nTermea [ JLARGO pLAZO
...... (] PRIMERA vISITA L] LiMpiEza, DESTAPAR




& CSA

Y

csamoun Architects and Engineers, LLP FECHA:

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

28 de Julio 2009 Hola _13%

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 I5c -1
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel

TIPO ESTRUCTURA

[JcurB INLET ] CATCH BASIN Xfmi Onw []cross INLET ] cOMBINADO [otros

[ simple Cl/4 [ ] sanitario/ Pluvial

[ poble 12 [ Pluvial/ Sanitario

O rriple Ul Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA []NO EXISTE / ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ roTO [C] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = O LMpIA [Otarapa [ ROTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [(Jtapapa [ roTO [l cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LiMpIA [J7apapa [ rOTO ] coLARSADA
7-TUBO/B.C. = [ uMPIA [J7arapa [ ROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA CIMALA ] NO DRENA CloTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) @51 o
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Eﬁl [CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: WNoseh

[P S =2 ST SO ST .

edacronado,. . Se  Neadve...son I ———

S—

[ parr. pesada
1 parr. Sellada
[ punto alto
(] punto bajo
] En pendiente

FLUYE HACIA

coto NO. (80-S3]
FOTO NO.

— o e L L L.~ FOTONO.
PARA TUBOS ‘ ' ‘ e




9
<8

CSA

msm.., Architects and*Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HOJA

152

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ S-11y
[}
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Monsita & Calle San Miguel

TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET [JcATCHBASIN [X'MH [Jnw LJcrossINLET [ COMBINADG

] oTrOS

[ simple O 1/4 [ sanitario/ Pluvial

L] Doble (12 [ Pluvial/ Sanitario

] Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA XXOFPIAySUCIA LITApaDA/PTAPADA  [INO BXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA I LIMPIAGUCTD L1 7aPADA/P.TAPADA [ ROTO [[] No NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA COmaa  [InNo ExisTE/ ROTA
4-TUBQ/B.C. = [ Limpia [ltapaba [ roTo [J coLapsapa
5-TUBO/B.C. = ] umpia [dvapapa [ roTo [] cotapsapa
6- TUBO/B.C. = [ LMPIA Cdrapaba [ roto [] coLapsaba
7-TUBO/B.C. = ] LMpIA Cltapapa [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA [ LMPra/sucCIA [Imata  [NO DRENA [Jorros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E’\SI [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) s CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

S— Y _
PARA TUBOS

RECOMENDACION:

MCCION INMEDIATA

[ Parr. pesada
[ Parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
D En pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. 100-5%3D
FOTO NO.

FOTO NO.

[] LARGO PLAZO




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
b e :
¥awn Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hoia _ 124

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5¢ S-S
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLeT JKicatcHBasin  [IMH [Irw []cross mner [ COMBINADO [CloTros
"5\""“’“ ng\fa,‘-(;‘ W Simple 014 [ sanitario/ Pluvial
[ poble (112 ] pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA ] NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA DetaproapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA ] MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Itapapa [ roTO ] COLAPSADA
5-TUBQ/B.C. = [ LiMpIA [Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umPIA C7apapa [ roOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LIMPIA tapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [1NODRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) _ §st [Ino

= e
PARA TUBOS

RECOMENDACION: Prccion INVEDIATA
B (1 = G W ———
[ SEGUNDAVISITA s rouiERESEGUNDAVISITA

[] Parr, pesada

] parr. Sellada

[ punto alto

D Punto bajo

[en pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. :_Dﬁ%q
FOTONO. ____
FOTONO. _




& CsSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e .
wiewe: Architects:and Engineers, LLR  Erepd:  28/ds tulin 2009 Hola __ 125

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- 111,
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET []CATCH BASIN M MH [JHw [Jcrossiner []comeinaDo [ JoTros
[ simple 4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble V7] ] Piuvial/ Sanitario
[ Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [INo ExisTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] LMPIA/SUCIA L] Tapapa/p.TAPADA  [] ROTO (I no NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CImaLA [_]NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LimpIA (Tapapba  [] roTO [] coLAPsADA
5- TUBO/B.C. = ] LumpIA Cltapapa [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = 1 umpIA CltapapA [ roTO [ coLapsapa
7- TUBO/B.C. = [ Limpia CJtarapa [ roTO (] coLapsapa
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Omaa  [CINO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Rt CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Clno

Hst
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 5el\,;o[0. No < *pucﬁ—o aloy.‘r-,
i !

| ‘ | [Parr. pesada
i . . ‘ " Beparr. Sellada
[ . el | i T R [ Punto alto
I ...... - ; ' ] T [_] Punto bajo
. " ) A Oen pendiente

Z- T T T = FLUYE HACIA
| i { P

S-

U S .l Fforono,

4 I I — L S - FOTO NO.
- bt e FOTO NO.
PARA TUBOS - - - |
| i ! | \ i | i i
RECOMENDACION: .. : mCCION INMEDIATA [laccronmrermepia  [ILARGOPLAZO

PRIMERA VISITA




4,0 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
¥ - ’ .
ssacmm Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA _ [Db

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5¢ 5 113
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel
Tlf’O ESTRUCT URA  [J CURBINLET jﬁ catcHBasIN [IMH [Jrw [ CROSS INLET (] cOMBINADO []oTros
L5 i ' L 20" [ simple g [T sanitario/ Pluvial
[] Doble O 12 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE:
~ 1- PARRILLA KTLIMPIA ] TAPADA/P.TAPADA [ no BasTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ umpIatSUCIA> []tapapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ~ [suena CImMALA KT@ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpIA tapaba [ rOTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [Cltapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ‘ [ umpIA CJtapaba [ rOTO 1 COLAPSADA
an -2@7- TUBO/B.C. = —I_BL_ [ umpIA @ Sdtapapa [ roTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIAGSUCIA) Demaa  [InO DRENA O otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) e Clno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Kst CIno

e bz,

1 Parr. pesada
[] parr. Sellada
] punto alto
E‘Punto bajo
ﬁ' En pendiente
FLUYE HACIA
s- 12

FOTO NO. [R8-54ES
= - & R R éi;_-‘;u.,.‘.____l_..g__,,,,_‘...._,W EOTO NO.
PARA TU BOS | PSR SN WU SOOI WO o

RECOMENDACION:  DXTACCION INMEDIATA, v

CIACCION INTERMEDIA XJLARGO PLAZO

L DESTARER s IOV . -

b it 3‘-




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
%1

CSA

me;m Architects and Engineers, LLP 28 de Julio 2009

FECHA: HOJA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |(BARRIO
1 J5¢ S- 1\
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Monsita & Calle San Miguel

TJPO ESTRUCTURA  [JcursINLET [MfcatcHeasin [IMH [Jaw [JcrossiNET [l cOMBINADO [Jotros

l-t %\ -'(au ] Simple ya [ sanitario/ Pluvial
123’ Daoble (12 [ piuvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA L’i@ SUCIA [ ] TAPADA/P.TAPADA [ No ExtSTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA 'W SUCIA [ rapapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ' [1BUENA [ImaLa m/ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpIA Cltapapa [ roTO [l coLarsapa
5-TUBO/B.C. = (] L1MPIA LI7apaba [ roTo [ cotapsaba
6- TUBO/B.C. = (1 MpIA CItapapa [ roTO (] coLapsapa
Qh\r = ?-CD 7-TUBO/B.C. = _{lueco B LMpIA [Jtapapa [ roto [] coLapsaDA
8- CUNETA [ Lmp1a/sucta [ImaLa ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E’SI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) a1 CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: oy -~ m&evéu b\em%% ...................
| ‘ ‘ L D Parr. pesada
i ' J : [ Parr. Sellada
:\ ; i ‘ [ punto alto
i i [ | ! i D Punto bajo
. ! I | . . L sl '_ ] ] En pendiente
Jl,;ga P | | 1 1 7 FLUYE HACIA
e bbb Ll L roTono. 1805Y24-
B e o - i : i FOTONO. _
PARA TUBOS —t I S § |
RECOMENDACION: [_] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
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